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CoznacobaHo

Baam. unB. N

Modn. u dama

1 Obuwiue_gaHHbie
1.1 Hacmoswuti npoekm paspabormaH Ha ocHobaHuu TexHudeckozo 3agaHus 3akazquka & coomBemcmBuu ¢ mpebobarusmu V3 CI1
256.1325800.2016 u [OCT P 50571.3—2009 u pacnpocmparsiemos Ha BHymperHee anexkmpoobopygoBaHue maeasuHa “MODIS™ no agpecy
Poccutickas ®egepauus a Camapg yn AspogpomHas g 47A TL "ABpopa Moni”, 3—ull amak, Kamezsopusi 3AeKmpocHabxeHus — 3.
1.2 JnexkmpocHabxeHue MaeasuHa no npoexmy BHympeHrHezo asekmpoobopygoBaHua 3gaHus ocywecmbBasemes om pacnpegenumenbHbiX
naHenell ¢ HanpspkeHUEM pacnpegeumesibHotl mpexpasHoli cemu 380,/220B npu enyxosaemieHHol Hellmpany cucmema 3asemneHus TPL
IN-S. Touka npucoequHeHus— aBmomamuyeckuli Boikniodameso 100A 6 BPYABpopa) —1 naHesb (ApeHgogamens) HobBas kabesbHas AuHUS
[THelA=HF_5x25 M.
1.3 PacyemHoie ceverua npoBogoB u HomuHasbHbe moku annapamoB sauwums u komvymauuu BubpaHn ucxogs w3 yemaHoBieHHoL
MowHocmu U pexumoB pabombi anexkmponpuemHuko® [pu noxape abmomamuuecku omkmoyaemes BBog HesaBucumeiM pacuenumenem &
wumoBoll Apergogamens. OmkniodeHue aBmomamuueckozo Boikmodamens , b wiume apeHgamopa, Ha epynnoi aBaputiHozo ocBelueHus
3BaxyauLoHHbx 3HaKoB U ykazameneli He gonyckaemea s smozo gpynnoBoll abmomamuueckull Bokmoyamenb Ha abaputiHoe
ocBelueHug 5BakyaULIOHHNIE 3HAKU U yKa3ameau gomkHe Bhimb nocmosaHHO BkimodeHH U noMedeHn cneuuabHoll MapkupoBkol « HE
OTKIOHATE.
1.4 [poknagka kabens ocywecmbasemea B snekmpomexHuueckux omkax ubo 6 mpybax zoppupobarHbx us camosamyxarowezo 18X
nAaCMuUKg  CKpaimbx B 60po3gax cmeH U CmMpoUmMeibHbX KOHCMPyKUUd

JneKmpocemb NOMeweHULl MaeasuHa BLINosHUMb Ha anemeHmHoll 6ase "DEKraft”, "IFK”, "CHINT”, "ABB” umu aHanoeas Hobbie
kabesbHoie auHuU npoknagbBaromes kabeaamu muna [ He—HF.

Bo Bcex nomewieHusx pasemoqHas mexHosceu4eckas u ocbemumesnbHas cemu BoinosHsomes pasgesibHa
1.5 g 3auumbl om NOP@KEHUS SMEKMPUYECKUM IMOKOM NPU SKCNJamauull 3AeKmpu4eckux cemell U asekmponpuemHukoB Bee
Memanaudeckue HemokoBegyuiie Yacmu 3aeKkmpoycmaHoBok 3aHyuUMb nocpegemBoM NpUCOEgUHEHUS mpembel UMbl OGHOPABHOU
mpexnpobBogHoli cemu k wuHe PE 6 pacnpegeaumenbHom wime  [Ina nompebumeneli 6oimoBoli u mexHonozudeckoli posemodHol cemu
NPUMEHUMDb  GUP@EPEHUUASIBHYIO 3aWUmbl ¢ mokoM ymeudku go 30 MA
1.6 JnexkmponpobBogka gomkHa obecneuuBamp BoamoxHocmb nezkozo pacncsHabarua no Beeli Beeli gnuqe npoBogHukoB no uBemam B
coomBemembBuu ¢ mpeboBarusmu TOCT P 50462—2009. nexmponpoBogka gomkHa bbimb cMeHsemoll

2 Yuem snexkmpooHepauu

2.1 [poexmom npegycmampuBaemcs npuMeHeHUe MPEXPA3HOE0 CYEMMUKA SAEKMPOSHEPeUL muUNa:
nexmpocvermuuk Meprypud 236 ART—02PQRS 5—100A 230,/400B ogHomapu@Hsitl RS—485 XKW Ha din—petiky

3 YkazaHug no_MOHMQKY.

31 MoHmax pacnpegenumenbHol u gpynnoBoli cemu BainoaHumb 6 coomBemembBuu ¢ npuHUUNUAIbHOU 3aeKmpUYecKoll cxeMoll U
naaHamu anekmponpobogku ¢ cobogeHuem mpebobBaruil V3 u O 68.13330.2017.
32 [pmnoboie cemy yxasaHHbe 6 nl.4, nposoxumb kabesem mapku [T He—HF:

3a naHenamu cmer [KIT — & [1BX 2oppe, 3a nogBecHbiM NOMOJIKOM — OMKDHIMO NO ANEKMPOMEXHUMECKOMY JIOMKY, UMelowell
cepmu@ukam noxapHoU besonacHocmu HI16—246—97;

8 nosy 8 HL »xecrmkoli mpybe
33  PacnasuyHbie kopobku gas ckpbimoll ocBemumenbHol u posemourol npoBogku yemarHoBumb Ha ypobHe He meree 2500 — 3000 mm
om ypoBHa nona Cnycku k anexmpoBubogam BbikmouamenaM HacmeHHBM cBemunbHukam U posemkam BuinoHums BepmukatbHO meM xe
kabenem komopbili npoaoxumb ckpbimo B wmpabax & [1BX mpybax a makke 3a navenamu cmeH B [IBX —zo@pe mpybax
CoeguHeHue MegHbix xun BoinosHumb Goamobog onpeccoBroly  unu natikol
Heobxogumo obecnedums HenpepbiBHocmb npoBogHuka PE Ha Bcem eeo npomspkeHuu Bee coeguHenus PE npoBogHuka gomkHol
coomBemcmbBobamb 2 knaccy no [OCT 10434—82.

34  lna ocBewerus nomeweHut ucnobsobamp cBemubHuku co cBemoguogHbiMu siamnamu  Beikmodamenu yemaqoBums Ha Boicome 1200
MM om ypoBHs Yucmozo nosa

35 LlmencenbHoe posemku B nomeweHusx yemaHoBumb Ha Bbicome coenacHo npoexkma

36 MurumanbHoe paccmosHue anekmponpoBogku go mpyb BogonpoBoga u cmoskoB  omonneHua gomkHo bbimb He merHee 500 mm

3.7 MecmopacnosoxeHue HeKomopbiX pacnaeyHbx KOpoBoK U 31eKmpoycmaHOBoYHbX LBgeuUd noka3aHo ycaoBHO U ymovHgemes
MOHMMKHHIMU CUSIGMU N0 MecTy.

38 WHenonsoBamb kabens ceveHuem He MeHee 2.5kB MM 3a uckiodeHueM npokaagky kabena om pacnasyHold Kopobku go cBemusbHuka
BbnosHumb Kabenem cederuem 1.5k8 Mm

3.9 lpu nogkmoveHuu BBogHozo kabess koHmpoaupoBamb nopsgok uyepegoBanus @aa (Mpamod xenamenbrHo ABC)

Ceverue coeguHumenbHbx npobogob B Inexkmpoluumax Mexgy KOMMYMAULIOHHBIMU annapamamu gosvkHO Bbimb He MeHbLue CeveHust
xun nogbogawix kabeneld 3a uckmoveHuem  BBogHozo kabena Ecnu ceveHue BBogHozo kabese Hecousmepumo bosblue no npornyckHol
cnocobHocmu yemaroBaieHHol MowrHocmu Beezo S0M.

o npaBuny — ceveHue coeguHumenbHozo npoBoga gomkHo Bbmb bonee ykazaHHozo B mabn 1.3.6 NI gna makcumanbHozo Toka
NpOMEKaIoWE20 NO 3aUULLAEMbIM JUHUAM T e eciiu K KOMMYmMAuUOHHOMy anndparry nogkikoueHa Haepyska skBuBanermHas 25A mo
ceueHue nogbogsauiezo coeguHUmMenbHozo npoBoga gomkHo bbimb He meHee 4mMZ, ecau 35A mo He meHee 6MM2 U mg

CoeguHumenbHbie npoBoga B Inekmpowumax ucnoassobamb moabko [OCT. HaBewwBamp Bupku Ha coeguHumenbHhie npoBoga ¢ ykasaHuem
MapKku u_cederus npoBoga Hanpumepr MB 1x10 [OCT

4 _Meponpuamug ho oxpaHe mpyga u_mexHuke besonacHocmy, _npomuBonoxapHbie Meponpugmus

4.1  Bee yemaraBaubaemoe B nomeweHusx maeasuHa aaexmpoobopygoBaHue gomkHo umemb cepmuukam coomBemembus PR

4.2  [pomuBonoxapHble Meponpuamus obecnedubaomes

- Boilbopom aBrmomamudeckux Boikmodameneli 3auumbl 31ekmpocemell om nepeepysku U mokoB kopomkozo 3ambikaHusi co BpemeHem
omkioyeHua MeHee 0,4 cek

- Bnibopom  Mapok kabeneli u npobogob B obonoukg He pPacnpPoOCMPAHSIOWUX

eopeHue a mawke cnocoboB ux npokaagku

Yemarobika Y30 ¢ yemabrod 300MA Ha BBoge B kaxgnidi Il

4.3  Pabomo npoBogumb B coombemcmBuu ¢ mpeboBaruamu Cl1 76.13330.2016. OmBemcmbBerHbim 3a npabusibHyro opeaHLBauuio u
besonacHocmp npobegerus pabom abasemca pyxoBogumenb smux pabom

Bea snexmponpoBogra u kabesibHbie KaHamb GomkHB bbimb CKDBIMbIMU

Paaruua Hagpysok (nepexoc @az) no easam He gomkHa npeBuiwame 15% [iacmukoBoie mpybal CKPBIMOE0 U NOBEDXHOCMHOE0 MOHMMKA
Brympu [NomeLueHus gopkHE BbIMb HE COGEPKAUUUMU 2QN02EH

gna muHuMUBauUU Buigenerus gaima u SgoBumpx npogykmoB 20peHUs U KUCTOM HQ OKpykatoLue nomelueHust U obopygoBarue Bce
omKphimple a/Iekmpudeckue posemku 6 Mecmax obluezo nosb3oBaHus gomkHe Baimb 3auuLieHs om gemell

4.4 [Jpoexmom npegycMompeHo aBmoMamLIHECKOE OMKIIOHEHLIE My3HKASIbHOZO conpoBoxgerus cucmem Bermuiauuu U KOHGUULIOHUpoBarLs
CKYJ] npu cpabamplbaruu NOXAPHOL CLHAMBAULU KOMNJIEKCA

45 [Ina cemell numarus cucmem npomuBonoxapHot! 3auums (aBapuilHog 3BakyayuoHHoe ocBeuseHue) npegycmompems  kabesbHyto OKIT
JUHUKO —  Memauqeckull nep@optpoBarHEd 1omok ¢ Kpbiukol kabesp [IHe—FR—HF. VT —mpyba, kabesb Kpenierus nopoxobozo
3agpaga MOLOT, wnumbky  ombemBumesibHoie Kopobky xomymbl

S Opearuzauus sxcn/yamauuu

51  [lompebumeso He paBpeLIaemcs NOGIIHaMb SAEKITpUYECKyio Hazpy3Ky cbepx paspeluerHHod He paspewaemcs BMeHsmMb
aJleKmpUYeCKUe cxembl U ogpuecmBiams 3ameHy annapamoB 3awumel (aBmomamudeckux Bokiodamenel) Ha gpyeue ¢ 3aBiueHHbIMU
HOMUHQIbHBIMU - MOKaMU
52  [lompebumemo He paspewiaemen Brmodamp B pasemouHyio cemb SaeKkmponpuboph ¢ HAPYEHHOU SAEKMpoLBoaauUUed
53 Bce anexmpoobopygobarue gomkHo ygoBaembopamp mpebobarusam [OCTy u bbimb npombluieHHozo LBeomobaeHus
54 B 3aBucumocmu om kamezopull nomeLyeHul B omHoLeHUe onacHoOCML NOPAXeHUS Jogell SNEKMPUYECKUM MOKOM GOJDKEH
NPUMEHAMbCS UHCMPYMeHM coomBemembByrouezo KIaeea 3auumsl Om NOPAKEHUS SIEKITPUMECKUM MOKOM
55  [lna obecneueHus mexHUKU be3onacHocmu npu sKcnayamauuu saexkmpoycmarHobok k obeaykubaruo gonyckaemes cneuyuabHo
0byeHHbId U nogeomobaenrbid 8 coomBemembBu ¢ M33(1 u [pukas MuHmpyga Poccuu om 15.12.2020 Ne903H FJ] 153—
34.0-03.150-00 nepcoHan
56 —llocne 3aBepuseHus MoHMKHBX pabom BanoHUMb HEOBXOQUMBILT KOMNJIEKC MYCKOHAIAGOYHBX UCNHIMAHUL U KoMniekcHoe onpoboBaHue
0 BaHusg
—Elggyeggambumb B capxby axenayamauuu ucnosHumenbHylo gokymermauuio B obbeme mpeboBarudi [paBun mexHuveckol skcnayamauuu
aniekmpoycrmarobok nompebumened ([TT230)):

1) Mpomokon npoBepku conpomuBeHus wBosuuu npoBogoB kabene] obmomok

2) lMpomokon npoBepku NosHoeo conpomuBIIEHUS NemJiL «Pasa—HoJk

3) Mpomokon npoBepku obecnederus yenoBuli cpabamabBarua Y3Q

4) [pomoxon npoBepku AB go 10008.

5) Tlpomokon HaMUHUs uenu Mexqy 3aemaumessMu U 3a3emMIseMamMu ). 0bopygoBarus

6) [pomokon BuzyanbHozo ocmompa Y.

7) Am ocBugemesbemBoBarus ckpamex pabom Ha NPOKagky Cemel S/IEKMPOCHABKEHLS U SJIEKMPOOCBELLEHUS NOg  WMYKaImypKoit
8) Am  ocBugemesbcmBoBaHug  ckpembx  pabom  Ha  yompolicmBo  npoxogoB  Yepes  CMeHH U NEpesopogKU  cemell  AMieKMPOCHABKeHUS
anexmpoocBeweHus
9) Axm mexHudeckoll 20MOBHOCMU SJIEKMPOMOHMMKHEX pabom
—lomobyio anexmpoycrnaroBry Brmouas yaan ydema anekmposHepeuy npegbsbumb cykbe skcnyamauuu
6. __FPabormocriocobHocmb _U_pemoHmonpuzogHocmb _asekmpoycrmaroBok 8 yenoBusx skenyamauyuu

Ikennyamauuro anekmpoycmaroBok [Nompebumenell gomxer ocyuecmbBagme NogaomoBAEHHEIT SAEKMPOMEXHUMECKUL NEPCOHA.

B 3aBucumocmu om obbema u caokHocmu pabom no skcniyamauuu snekmpoycmaroBok y [Tompebumeneld cosgaemest
SHepeocyKba, ykomnaekmobarHas coombBemcmbByrouyum no KBasuPuUKaUUU 3MeKmpomexHuUMeckuM nepcoHaniom.  Lonyckaemes npoBogumb
SKCnJyamauuo SaekmpoycmaroBok no goeoBopy co cneuuanBLpoBarHoU opeaHLBaUUEd.

Llna HenocpegemberiHozo BrinosiHeHUsT 0BA3aHHOCMEL o Ope2aHLBAaUUL 3Kenyamauuu aekmpoycmaroBok pykoBogumesn ApeHgamopa
coomBememByrouuM QOKYMEHMOM HasHaYaem ombBememBeHHO20 30 SAekmpoxa3alicmBo Op2aHLBAYLIL U €20 3aMECMUIMESHS.

OmbBemembBerHaild 3a anekmpoxasatemBo U ezo 3amecmumens HasHauaomes L3 yucaa pyxoBogumenel u cneyuanucmoB  HasHauerue
omBemembBerHozo 3a anexmpaxasaticmBo u eeo 3amecmumens npousbogumea nocie npobepku 3HaHUd u npucBoerua coombememByroetl
BpYNNE N0 3JEKMPOBE3ONACHOCLL.

/. besonacHocmy mpyga npu_npousBogembBe pabom

lpu npouwsBogermbe snexmpomorHmaHbX pabom Heobxogumo pykoBogembBobampes gedicmbByrowwumu «[pabunamu mexrHuku besonacHocmu npu
SJIEKIMPOMOHMAKHBX HAAGO4HEX pabomas, cmargapmamu CCBT, CI 76.13330.2016 — «SnexmpomexHudeckue yormpotembay (V3),
«[paBunamu mexHudeckold sxkcnayamayuu 3aekmpoycmarobok nompebumeneld u [pabunamu mexHuku b6e3onacHoCcmu Npu SKCnyamauuu
asexkmpoycmaroBok nompebumenets (garee gaa kparmkocrmu (113 u [TIB).

Obuwee pykobogembBo pabomoli no obecneveruro besonacHocmu mpyga Bosnazaemes Ha pykobogumena opearusayuu  HenocpegemBeriHoe

pyroBogemBo caywboil/ oxpann mpyga (OT) ocyuecmBiisiem HaYaNbHUK CITPOLIMESIbHOEO YYacmKa

Jlucm

04.00.2075 — 30M 3

Wam. Ko yu| Juem N qok| Mognuce | flama
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4   Мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарные мероприятия  Мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарные мероприятия 4.1   Все устанавливаемое в помещениях магазина электрооборудование должно иметь сертификат соответствия РФ. 4.2   Противопожарные мероприятия обеспечиваются: -     выбором автоматических выключателей защиты электросетей от перегрузки и токов короткого замыкания со временем отключения менее 0,4 сек; -    выбором  марок кабелей и проводов в оболочке, не распространяющих     выбором  марок кабелей и проводов в оболочке, не распространяющих  горение, а также способов их прокладки. Установка УЗО с уставкой 300мА на вводе в каждый ЭЩ. 300мА на вводе в каждый ЭЩ. мА на вводе в каждый ЭЩ. 4.3 Работы проводить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016. Ответственным за правильную организацию и Работы проводить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016. Ответственным за правильную организацию и . Ответственным за правильную организацию и безопасность проведения работ является руководитель этих работ.  Вся электропроводка и кабельные каналы должны быть скрытыми. Разница нагрузок (перекос фаз) по фазам не должна превышать 15%. Пластиковые трубы скрытого и поверхностного монтажа внутри Помещения должны быть не содержащими галоген для минимизации выделения дыма и ядовитых продуктов горения и кислот на окружающие помещения и оборудование. Все открытые электрические розетки в местах общего пользования должны быть защищены от детей. 4.4 Проектом предусмотрено автоматическое отключение музыкального сопровождения, систем вентиляции и кондиционирования, Проектом предусмотрено автоматическое отключение музыкального сопровождения, систем вентиляции и кондиционирования, СКУД при срабатывании пожарной сигнализации комплекса. 4.5 Для сетей питания систем противопожарной защиты (аварийное, эвакуационное освещение) предусмотреть  кабельную ОКЛ ОКЛ линию - металлический перфорированный лоток с крышкой, кабель ППГнг-FR-HF. ПЛЛ -труба, кабель крепления, порохового  - металлический перфорированный лоток с крышкой, кабель ППГнг-FR-HF. ПЛЛ -труба, кабель крепления, порохового ППГнг-FR-HF. ПЛЛ -труба, кабель крепления, порохового . ПЛЛ -труба, кабель крепления, порохового ПЛЛ -труба, кабель крепления, порохового -труба, кабель крепления, порохового , кабель крепления, порохового заряда MOLOT, шпильки, ответвительные коробки, хомуты 5  Организация эксплуатации. 5.1   Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной. Не разрешается изменять электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты (автоматических выключателей) на другие с завышенными номинальными токами. 5.2   Потребителю не разрешается включать в розеточную сеть электроприборы с нарушенной электроизоляцией. 5.3  Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСTу и быть промышленного изготовления. 5.4  В зависимости от категорий помещений в отношение опасности поражения людей электрическим током должен применяться инструмент соответствующего класса защиты от поражения электрическим током. 5.5   Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок к обслуживанию допускается специально обученный и подготовленный в соответстви с ПТЭЭП и Приказ Минтруда России от 15.12.2020  903н, РД 153- Приказ Минтруда России от 15.12.2020  903н, РД 153- 15.12.2020  903н, РД 153- 903н, РД 153- н, РД 153-  РД 153- 34.0-03.150-00 персонал.  5.6  -После завершения монтажных работ выполнить необходимый комплекс пусконаладочных испытаний и комплексное опробование -После завершения монтажных работ выполнить необходимый комплекс пусконаладочных испытаний и комплексное опробование оборудования; - Предоставить в службу эксплуатации исполнительную документацию в объеме требований Правил технической эксплуатации Предоставить в службу эксплуатации исполнительную документацию в объеме требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): 1) Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток; Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток; 2) Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-ноль; Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-ноль; 3) Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО; Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО; 4)  Протокол проверки АВ до 1000В.  Протокол проверки АВ до 1000В. Протокол проверки АВ до 1000В. 1000В. В. . 5)  Протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми эл.оборудования  Протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми эл.оборудования Протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми эл.оборудования .оборудования оборудования 6)  Протокол визуального осмотра ЭУ.  Протокол визуального осмотра ЭУ. Протокол визуального осмотра ЭУ. . 7) Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой; Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения под штукатуркой; 8) Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  освидетельствования скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и освидетельствования скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и  через стены и перегородки сетей электроснабжения и через стены и перегородки сетей электроснабжения и  стены и перегородки сетей электроснабжения и стены и перегородки сетей электроснабжения и  и перегородки сетей электроснабжения и и перегородки сетей электроснабжения и  перегородки сетей электроснабжения и перегородки сетей электроснабжения и  сетей электроснабжения и сетей электроснабжения и  электроснабжения и электроснабжения и  и и электроосвещения; 9) Акт технической готовности электромонтажных работ. Акт технической готовности электромонтажных работ. -Готовую электроустановку, включая узлы учета электроэнергии, предъявить службе эксплуатации. 6.  Работоспособность и ремонтопригодность электроустановок в условиях эксплуатации.       Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. .       В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить , укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить . Допускается проводить Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией. . Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Арендатора соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя. . Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов  Назначение Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности. . 7.  Безопасность труда при производстве работ При производстве электромонтажных работ необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при электромонтажных наладочных работах», стандартами ССБТ, СП 76.13330.2016- «Электротехнические устройства» (ПУЭ), СП 76.13330.2016- «Электротехнические устройства» (ПУЭ), - «Электротехнические устройства» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (далее для краткости ПТЭ и ПТБ). Общее руководство работой по обеспечению безопасности труда возлагается на руководителя организации. Непосредственное руководство службой/ охраны труда (ОТ) осуществляет начальник строительного участка.
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1    Общие данные Общие данные 1.1   Настоящий проект разработан на основании Технического задания Заказчика в соответствии с требованиями ПУЭ, СП Технического задания Заказчика в соответствии с требованиями ПУЭ, СП  задания Заказчика в соответствии с требованиями ПУЭ, СП задания Заказчика в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.3-2009 и распространяется на внутреннее электрооборудование магазина  "MODIS" по адресу: ГОСТ Р 50571.3-2009 и распространяется на внутреннее электрооборудование магазина  "MODIS" по адресу:  и распространяется на внутреннее электрооборудование магазина  "MODIS" по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А, ТЦ "Аврора Молл'', 3-ий этаж., категория электроснабжения - 3. , категория электроснабжения - 3. 3. . 1.2   Электроснабжение магазина по проекту внутреннего электрооборудования здания осуществляется от распределительных Электроснабжение магазина по проекту внутреннего электрооборудования здания осуществляется от распределительных панелей с напряжением распределительной трехфазной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали, система заземления ТРЦ. TN-S. Точка присоединения- автоматический выключатель 100А в ВРУ(Аврора) – 1 панель (Арендодателя) новая кабельная линия -S. Точка присоединения- автоматический выключатель 100А в ВРУ(Аврора) – 1 панель (Арендодателя) новая кабельная линия S. Точка присоединения- автоматический выключатель 100А в ВРУ(Аврора) – 1 панель (Арендодателя) новая кабельная линия Точка присоединения- автоматический выключатель 100А в ВРУ(Аврора) – 1 панель (Арендодателя) новая кабельная линия 1 панель (Арендодателя) новая кабельная линия  новая кабельная линия новая кабельная линия ППГнг(А)-HF 5х25мм². HF 5х25мм².  5х25мм². 5х25мм². х25мм². 5мм². мм². 1.3   Расчетные сечения проводов и номинальные токи аппаратов защиты и коммутации выбраны исходя из установленной мощности и режимов работы электроприемников. При пожаре автоматически отключается ввод независимым расцепителем в При пожаре автоматически отключается ввод независимым расцепителем в щитовой Арендодателя. Отключение автоматического выключателя ,в щите арендатора, на группы аварийного освещения, . Отключение автоматического выключателя ,в щите арендатора, на группы аварийного освещения, в щите арендатора, на группы аварийного освещения, , на группы аварийного освещения, эвакуационных знаков и указателей не допускается. Для этого групповой автоматический выключатель на аварийное освещение,эвакуационные знаки и указатели должны быть постоянно включены и помечены специальной маркировкой «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ». 1.4   Прокладка кабеля осуществляется в электротехнических лотках либо в трубах гофрированных из самозатухающего ПВХ ПВХ пластика, скрытых в бороздах стен и строительных конструкций.     Электросеть помещений магазина выполнить на элементной базе "DEKraft", ''IEK'', "CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые "DEKraft", ''IEK'', "CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые DEKraft", ''IEK'', "CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые ", ''IEK'', "CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые , ''IEK'', "CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые "CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые CHINT", ''ABB'' или аналогах, новые ", ''ABB'' или аналогах, новые ''ABB'' или аналогах, новые  или аналогах, новые кабельные линии прокладываются кабелями типа ППГнг-HF. ППГнг-HF. HF. .    Во всех помещениях розеточная, технологическая и осветительная сети выполняются раздельно.  1.5 Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок занулить посредством присоединения третьей жилы однофазной трехпроводной сети к шине РЕ в распределительном щите. Для потребителей бытовой и технологической розеточной сети применить дифференциальную защиты с током утечки до 30 мА. 1.6 Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей всей длине проводников по цветам в Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей всей длине проводников по цветам в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 50462-2009. Электропроводка должна быть сменяемой. ГОСТ  Р 50462-2009. Электропроводка должна быть сменяемой. . Электропроводка должна быть сменяемой. 2    Учет электроэнергии Учет электроэнергии 2.1  Проектом предусматривается применение трехфазного счетчика электроэнергии типа: : Электросчетчик Меркурий 236 АRT-02PQRS 5-100А 230/400В однотарифный RS-485 ЖКИ на din-рейку 3    Указания по монтажу.     Указания по монтажу. Указания по монтажу. 3.1  Монтаж распределительной и групповой сети выполнить в соответствии с принципиальной электрической схемой и планами электропроводки с соблюдением требований ПУЭ и СП 68.13330.2017. 3.2  Групповые сети, указанные в п.1.4, проложить кабелем марки ППГнг-HF: ППГнг-HF: :      За панелями стен ГКЛ - в ПВХ гофре, За подвесным потолком - открыто по электротехническому лотку, имеющей За панелями стен ГКЛ - в ПВХ гофре, За подвесным потолком - открыто по электротехническому лотку, имеющей - в ПВХ гофре, За подвесным потолком - открыто по электротехническому лотку, имеющей в ПВХ гофре, За подвесным потолком - открыто по электротехническому лотку, имеющей , За подвесным потолком - открыто по электротехническому лотку, имеющей За подвесным потолком - открыто по электротехническому лотку, имеющей - открыто по электротехническому лотку, имеющей открыто по электротехническому лотку, имеющей , имеющей сертификат пожарной безопасности НПБ-246-97;      в полу в ПНД жесткой трубе; ПНД жесткой трубе;  жесткой трубе; 3.3 Распаячные коробки для скрытой осветительной и розеточной проводки установить на уровне не менее 2500 - 3000 мм Распаячные коробки для скрытой осветительной и розеточной проводки установить на уровне не менее 2500 - 3000 мм от уровня пола. Спуски к электровыводам, выключателям, настенным светильникам и розеткам выполнить вертикально тем же кабелем, который проложить скрыто в штрабах в ПВХ  трубах, а также за панелями стен в ПВХ -гофре трубах. ПВХ  трубах, а также за панелями стен в ПВХ -гофре трубах.  трубах, а также за панелями стен в ПВХ -гофре трубах. ПВХ -гофре трубах. -гофре трубах. Соединение медных жил выполнить болтовое, опрессовкой,  или пайкой.  Необходимо обеспечить непрерывность проводника РЕ на всем его протяжении. Все соединения РЕ проводника должны соответствовать 2 классу  по ГОСТ 10434-82. 3.4 Для освещения помещений использовать светильники со светодиодными лампами. Выключатели установить на высоте 1200 Для освещения помещений использовать светильники со светодиодными лампами. Выключатели установить на высоте 1200 мм от уровня чистого пола. 3.5 Штепсельные розетки в помещениях установить на высоте согласно проекта.   Штепсельные розетки в помещениях установить на высоте согласно проекта.   3.6  Минимальное расстояние электропроводки до труб водопровода и стояков   отопления должно быть не менее 500 мм. 3.7  Месторасположение некоторых распаечных коробок и электроустановочных изделий показано условно и уточняется монтажными силами по месту. 3.8  Использовать кабеля сечением не менее 2.5кв.мм. За исключением: прокладку кабеля от распаячной коробки до светильника выполнить кабелем сечением 1.5кв.мм. 3.9 При подключении вводного кабеля  контролировать  порядок чередования фаз. (Прямой, желательно АВС) При подключении вводного кабеля  контролировать  порядок чередования фаз. (Прямой, желательно АВС)      Сечение соединительных проводов  в Электрощитах между коммутационными аппаратами должно быть не меньше сечения жил подводящих кабелей, за исключением   вводного кабеля. Если сечение вводного кабеле несоизмеримо больше по пропускной способности установленной мощности всего ЭОМ. . По правилу -  сечение соединительного провода должно быть более указанного в табл. 1.3.6 ПУЭ для максимального Тока протекающего по защищаемым линиям.  Т.е. если к коммутационному аппарату подключена нагрузка эквивалентная 25А то сечение подводящего соединительного провода должно быть не менее 4мм2, если 35А то не менее 6мм2  и т.д.     Соединительные провода в Электрощитах использовать только ГОСТ. Навешивать бирки на соединительные провода с указанием . Навешивать бирки на соединительные провода с указанием Навешивать бирки на соединительные провода с указанием марки и сечения провода. Например: ПУГВ 1х10 ГОСТ
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YcnoBHble 0603Ha4YeHUsi OCBETUTENIBHOrO 060pYA0oBaHUSA:

1.1
—— CeTunbHuk: OKM LEDanT 045-314-1412-4000-XXX
McTtouHuk ceeta: LED, 4000K, 45W

OnucaHne: NoABECHOW, MarncTpanbHbIA, YePHbI

CeeTunbHuK: ACM54-01 045-314-1412-4000-XXX
Mctounuk ceeta: LED, 4000K, 45W
Onucanue: NoaBECHOM, YepHbIi

CeTunbHUK: OKM LED/1aiT 090-314-2824-4000-XXX
McTounnk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanue: NoABECHOM, Mar1CTPasnbHbIil, YepHbIi

CeeTtunbHuK:ICN54-01 090-314-2824-4000-XXX
Vctounuk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanue: NoaBECHON, YepHbIit

1.2

CeeTunbHuk: CBeTUNbHUK "namerns"
VctouHuk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanune: noasecHon, RAL 250 60 40

CeeTunbHuk: CBeTUINbHUK "Nnamerns”
VctouHuk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanune: nogsecHon, RAL 5010

CeeTunbHuk: CBeTUNbHUK "namerns"
McTouHuk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanne: nogeecHon, RAL ALUMINIUM

CeetunbHuk: Kometa C0O80-01 030-101 4000-4000-80-25-9
McTouHuk ceeta: LED, 4000K, 30W
492 OnuncaHue: LWMHONPOBOAHbLIN, YEPHbIV

CeetunsHuk: Kometa CO80-01 030-101 4000-4000-80-45-9
McTtouHuk ceeta: LED, 4000K, 30W
OnncaHune: LWMHONPOBOAHbIW, YEPHbI

ns

43
CetunbHuk: Kometa C0O80-01 030-101 4000-4000-80-25-9
McTtouHuk ceeta: LED, 4000K, 30W
5 OnncaHue: LWMHONPOBOAHbLIN, Benbii Myap
K CeetunbHuk: IBO57-04 39 100 4000-4000-80-45-01-O18 001
MctoyHuk ceeta: LED, 4000K, 42W
6 Twn KpenneHus: BCTpanBaembli, 6enbin

CetunbHuk: Navigator 94 242 NLP-0S2-36-4K (R)
McTounuk ceeTa: LED, 4000K, 36W
Onucanne: HaknagHown/noaBecHon, 6enbin

CeeTtunbHuk: TLWP 06 PC
Vctounuk ceeta: LED, 4000K, 39W
OnucaHne: noasecHol/HaknaaHon, 6enbin, IP65

CyuwecTtsytowmn wmnHonposog (TOYHOE
MECTOPACMONOXEHWNE YTOYHNTb MO
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IKCNANKALNA NOMELLEHUA

rll-loo:eeui]. HaumeHoBaHue Hno:l:zuab,

TOPTOBASA NAOWALb: 10717

1 TopeaoBas 30Ha 690.0
2 lpuMepoyHas 30HA 1.7
NMOACOBHASA MNOWAAb: 168.8

3 [ToMeweHue a@MuHuCcmpauuu 5.8
4 I;Iool;vlai)u;.eHme noaroToBKM 73.6
5 MNoMeweHue adMuHUCMpauuu 9,2
6 MomMeweHue a@MuHUCmMpauuu 71
7 KomHaTta nepcoHana 16,3
8 Kopuaop 45,8
9 CaHyanbl 1 gyLueBble 11,0
OBLWASA NAOWALb: 876.5
Mnowadb no 3amepam: 881.7

YCIOBHbIE OBO3HAYEHNA

O

npomMapkmpoBaTb CBETUNbHUKA

BAM Ha 3-u yvaca

CBeTUnbHUK aBapuHOro OCBeLLEeHUS.

aBapuiHoro oceelleHnst bykson "A", c

CNEUNDOUNKALINA ABAPUMHOIO OCBETUTENBHOIO

OBOPYOBAHMA
O6o3Haue- K M Obwasn
HueHa | HAVMEHOBAHWE Of, TUN UC | "O-BO, °”‘I‘3”°°T'°' MOLLHOCTB,
yepTexe . . BT,

CeeTtoBon yKasaTesib Bbixoga

—YANTA | YANTA 13 3,4 442
BS-YANTA-73-S1-INEXI2
- Bokc noTonoyHbii BS-BP-4 8

Haknewika E10 (ykasaTtenb

OBepwv 3BaKyaLMOHHOro
nix BbIX0a TeBOCTOPOHHMN) "
BL-2010B.E10
Haknenka E24 (BbIXO[) 2

BL-2010B.E24

YcTaHoBMeHHast MOLHOCTb OCBETUTENbHON YCTaHOBKU, KBT| 0.04

NPUMEYAHUE:

1. BeicoTa Bcero cseToBoro obopygosaHums Ha otMm. +3.000MM OT y.u.n.
(NnpoBepUTL NO MECTY).

2. Tex. 3ajaHue Ha MOHTaX CBETOANOAHbLIX CBETUNBHUKOB YTOUYHWUTL NpU
KOMMNIIeKTaLmu CyLLEeCTBYIOLLErO OCBETUTENBHOrO 060pyaoBaHMS.

3. MpwuBA3KK rpynn yTo4HMTL NO MecCTy 1 B Nnpoekte SOM.

4. [laHHbIV NIUCT CMOTPETb COBMECTHO C npoektoM QOM.
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42000

[Mod npuHmep npedycMompemb 1
cunoByw posemky u 1
cnadomoynyi (220v+rjk5)
Beicoma ycmaHoBku posemok

14000

14000

h=440MM \

14000

4099

7125

410

350
[ 510500, /, 1195 3380

7500

7500

Kynep h=300Mm

28500

(B)+it4
XonodunbHuk h=300MM /

5480
|| BbiB0dbl h=2795MM

Qf ARMM

100

CoBMeweHHoe kaccoBoe
padoyee Mecmo, Bknwuakuwee 6
ceds BbiBod ayduo-konoHok)

Ha 3akaccoBol cmeHe
BbinonHumb ycmp-Bo
3nekmpoBeiBodod dns

cBemawezocs nozomuna

| [ARM-K N[ ARM-K]
©) ®

MBX mpydsl d=32MM.
Yknadka ckpbimHo B
cmsixke noAa.

cozanacHo Budy 1-1

Tpynna cunoBbix posemok (6wm). o
Beicoma ycmaHoBku posemok h=900mMm l N
= o
- - 7 N
— o <o
g N
@ // ~ LT BPY(Abpopa), -
| - / / B ! 1 naHefE——
;‘ =t 7 (Apendodamensi)
// 1 4 W\/
o J o y !
: o ® @
~ o
Mod npuHmep npedycMompems 1 e
ZI 220 cunobyw posemky u 1 cnadomoyHyw ApeHﬁurnop )
/ = ><\ (220v+rjk5)
@ // << VAN Beicoma ycmaHoBku posemok
| 4‘]“ = = h=900MM
<
Y g 1680 @ © Mod camounkacayuu npedycMompems 2
N = o cunoBele posemku u 1 cnadomoyHyt
=
. o b (220v+rjk5)
’75_7 S T o Bricoma ycmaHoBku posemok
5 [ ATl | = K h=1000MM
=

6000

IKCNAMKALKA NOMELLEHWA

COITTACOBAHO:

B3am. uHb. N

[logn. u gama

MubB. N noga

:oo:eeulj. HaumeHobaHue I'Ino:,zaab,
TOPrOBAd NNOWALb: 707.7
TopaoBas 30Ha 690.0

2 [lpuMepoyHas 30Ha 11.7
NMOACOBHAS NAOWAAb: 168.8

3 MNoMeweHue adMuHUCmMpauuu 5.8
4 ?:;\:;u;ewe NOAroTOBKU 73.6
5 MNoMeweHue adMuHUCmMpauuu 9,2
6 MNoMeweHue adMuHUCmMpauuu 71
7 KomHaTta nepcoHana 16,3
8 Kopwuaop 45,8
9 CaHyanbl 1 gyLueBble 11,0
OBLAS MNNOWALb: 876.5
Mnowads no 3aMepam: 881.7

MNpumMeyaHus:

1. Mpubssku 2pynn ymoyHumb no Mecmy u B npoekme 30M.
2. Bce po3emku GonxHbI UMEMb 303eMASHWUU KOHMAKM.

3. MpuBsizku daHbl No LeHMpY Po3emoYHbIX 310K 0B.

L. KoHubl Bcex 3nekmpoBbiBodoB ocmaBasmb ¢ 3anacom He

MeHee 3000MM.

5. Pa3mepsl u npubsizku daHbl de3 y4ema omdenku cmeH.
6. MonoxeHue BbiBodod nod peknamHoe odopydoBaHue
coznacoBame ¢ nocmabwukamu.

7. Bce dnoku numaHus 818 peKNaMHbIX KOHCMPYKL UG

pacnonoxumb B docmyne dns danbHelwezo odcayxubaHus.

8. [laHHbIG nucm cMompemb coBmecmHo ¢ npoekmom 30M.

7

3n. BbiB0d cunoBol dns nodka.

naamdokca

40§0C
+

NHA-mpydsl d=25MM. L%
Yknadka ckpbimHo B
cmsixke noAa.

Touka BbiBoda xecmkol mpydsl
d=25MM. ModzomoBumb nwYoK
300x300MM ¢ 3amkoM B uBem
cmeH B Mecme pacnonoxerus
dnoka numaHus lwm. u posemku
220B Twm.

om kpalHez0

numaxus

YCJIOBHbIE OBO3HAYEHWA

ARM-M

ABTOMaTU3MPOBaHHOE paboyee MeCTo: 5 CUNOBbIX
po3eTok (3x220V + 2x220V UPS + 2xRJ 45), MoHTax B
kabenb-kaHan

ARM-K

ABTOMaTU3MPOBaHHOE paboyee MeCTo: 5 CUNOBbIX
po3eTok (3x220V + 2x220V UPS + 3xRJ 45), MmoHTax B
kabenb-kaHan

CunoBas poseTka (h=300MM, KpOMe yKa3aHHbIX
oTaenbHo). B ToproBom 3arne curoBble po3eTku caenatb
B LBET CTEH.

Cwunosas poseTtka (h=900mMMm, Kpome yka3aHHbIX
OTAenbHo). B ToproBom 3ane cunoBble po3eTkv caenatb
B LIBET CTEH.

PoseTka RJ45 ¢ ykasaHnem konuuectea

OnekTpoBbiBoA 220V ANs NOAKMOYEHMS PEKNaMHbIX
3NEeMeEHTOB

BbiBog, anekTpuyeckuii (06wee obosHaveHne)

BbiBog anektpuyeckuii n3 nona (o6uiee ob6o3HaveHme).
3acac kabenen 5000mMm

CepBepHbIii Wwkad (cm. T3)

npOTVIBOKpa)KHaFI aHTeHHa

XKectkasa MHAO-Tpy6a d=25mm ans MKC ¢ npoknaakon
CUINoBbIX U cNaboToYHbIX ceTer (cM. T3 n y3en)

MBX Tpy6bl d=32MM Ans NPOKNaAKyM CUMNOBBIX U
cnaboTouyHbIx ceTer (cm. T3 n y3en). 3anac kabenem -
5000mMm

3850
100

1250 , 1250 4 1250 ) PaccmosiHue om AuHuu
@) @ /k* e ONYWeHHsIX ponbcmabeHs do

) %L UEeHMPa QHMEHH. ‘
_______________ .
| |
125 125

Xecmkas mpyda ®25MM

nbedecmana do mMecma
pacnonoxeHus dnokob

BX0[

BbiBod Had ponbcmabHio
dnsa BbiBecku Ha ¢acade
Ma2a3uHa

Y3en 3aknagHow Tpybbl Anst Npoknagku
CUINOBBIX U CNaboToYHbIX ceTemn

Tpydel NMBX d=32mMm
ynoxums psidoM

(8 2opusonme),
BnnomHyi dpye K dpyay,
6 wmpode 2nyduHol He
MeHee 40 MM.

wmpodbl

HanonbHoe
nokpsimue

150

Cxema npoknagkm cunosbix kabenen
BBbIPaBHMBAIOLLEN HAMOJIbHON CTSHKKE

HanonbHoe
nokpsimue
CmanbHas
npoBonka
ans
NPOMSXKU
kadens

Tpydsl MHA d=25mMM
ynoxums psidom

(8 20puzoHme), B
wmpode 2nyduHol He
(eHee 40 MMm.

Cmaxka Cmaxka o
B
I"nyduna
wmpodsl
| Nauma Mauma
nepekpsimust | nepexpeimus
(wmpodumb
3anpeweHo!)
460, 3285 455
Pa3Mepsbl Buibecku I
3283x600(h)mMm. >
Nlozomun MODIS BeinonHsiemcs -
B Bude odbeMHbIx dykb. S 3
LiBem dykB B Hadnucu MODIS 4
"Benbil”, mopubl dykB- cepele.
o O<
o o
[Fg] (Vs)
m LN
g S
Mod npuHmep &
npedycmMompemb 1 cunoByto S
posemky u 1 cnadomoyHyk L
(220v+rj45)
Beicoma ycmaHoBku posemok
h=440MM 1,00
4200 |
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COITTACOBAHO:
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7500

28500

7500

(xema ycmaHobku po3emok
6 kaccobom cmosne
(CoBmMeweHHoe kaccoBoe
pado4ee mecmo x 1)

—

BeiBod UTP 5 - 5 wm;

" (Bod kadens WBBI co

Bcex konoHok

__bsok posemok SwimoBeie (8 wmyk). das padomsi

kaccoBoeo cmona. MoHmax 8 kopnyce kaccel 8

HaknadHom kadens-kanasne Legrand METRA 100x50.

Ha 4-u cynnopma Ha 4-ModyAs € pamkod.

Mexdy pozemkamu Heodxodumo ocmabBums paccmosiHue 20MM
Kpenumb Ha nepedHw CmeHKYy Mody/s.

bnok pozemok 3aujuueHHsle posemku - 6, das padomsi

kaccoBoeo cmosna. Mowmax B8 kopnyce kaccs 8

HaknadHom kadens-kanase Legrand METRA 100x50.

Ha 2-a cynnopma Ha 6 Mody/seu ¢ pamkod.

Mexdy pozemkamu Heodxodumo ocmaBums paccmosHue 20MM
Kpenumb Ha nepedHiwn cmeHky Mody/s.

@

42000

kaccoBom cmone

(xema ycmaHobku posemok 6

( kaccoBoe padoyee mecmo x 1)

BbiBod UTP 5E - 3 wm;

_ DelO0G UITF JOF = J Win;

—

_—

A Bbnok posemok deimobsie (5 wmyk), dns padoms:

kaccoBoeo cmona. MoHmax 8 kopnyce kaccel 8
HaknadHom kadess-kanane Legrand METRA 100x50.

Ha 1-H cynnopm Ha 4-mModyns u 1-H Ha 6-mb Modyseu ¢
pamkold. Mexdy pozemkamu Heodxodumo ocmaBums
paccmosiHue 20MM Kpenums Ha nepedHiow cmeHky Mody/s.

brok pozemok 3aujuuieHHsle pozemku - 4, das padomsl

kaccoBoeo cmosna. MoHmax 8 kopnyce kaccsl 8

HaknadHom kadens-kaxane Legrand METRA 100x50.

Ha 2-a cynnopma Ha 4 Modyas ¢ pamkod.

Mexdy pozemkamu Heodxodumo ocmaBums paccmosHue 20MM
Kpenumb Ha nepedHiwn cmeHky Mody/s.

14000

14000

7500

damens)

6000

(Apend@mop

NN

I e — |

onpedensemcs 6

Mecmo ycmaHoBku po3emok
3aBucumMocmu  om muna kaccoBeix
YMONYaHUK cpedHss donbwas No/ka.

cmonob. Mo

Brumanue! Cmpozo usdezamb npu 3amszubaHuu
UHOOPMAUUOHHbIX  Kadenel B 2o¢ppo-mpydsl U
Kadenb-KaHaMbl:

- 4ype3MepHo d0/bWO20 Ycunus,

- odpasobBaHus  3anomMoB, nepekpyvubaHus
kadened,

- odpa3oBaHus HamsxeHus kadens
20hpa-mpydsl.

BHympu

lMpuMeyaHue;
Ha pado4yux m™ecmax u B «kaccoBol
ycmaHaBaubaemcs nnacmukoBbiu

(BuidpaH  dns  yHudukauyuu).
M om
posemok -
ycmaHobBke
30He.

psiGoM  pacno/oXeHHbIX
HeodxoduMo 3mo
3/eKMPUYeCKUX po3emok B
CnadomoyHele  kadens  GO/XHbI

ycmaHoBKU UHGOPMAUUOHHBIX.

npousBodcmBa komnaHuu Legrand METRA - 100%50
WNHdOpPMAUUOHHbIE
posemku ycmaHaBaubawmecsa Ha paccmosHuu 20-25

3NeKMPUYLCKUX
y4umsiBamb
kaccoBo

3aBedeHbl B nnacmukoBbil KOpod, makum 0dpasoM
4mo Obl He mpedoBancs deMoHmMax 3n.po3emok 0§

YCJTOBHbIE OBO3HAYEHNA

APM

ABTOMaTM3MpoBaHHoe paboyee MecTo-CepBepHas
CTOIKa: 6 CMNOBBIX OLITOBBLIX PO3ETOK,
MoHTax B cepBepHYyI0 CTONKY.

BbiBog UTP 5E - cBof, co Bcero marasuHa

APM

ABTOMaTU3NpoBaHHoOe paboyee mecTto-OdmncHoe
paboyee MecTo: 7 CUINOBbIX ObITOBLIX
po3eTok,MoHTax B KOpryce Kaccbl B HAaKNagHoOM
kabenb-kaHane Legrand METRA 100x50, Ha 2-a
cynnopTa Ha 8 moayneu ¢ pamkon.
BuiBog UTP 5E 4- wr.

IKCNNNKALKA NOMELLEHMA
rI;IoOMMeeuT. HaumeHoBaHue |_|/|0:l,2Clab,

TOPTOBAS NANOWALb: 1077
TopaoBas 30Ha 690.0
2 [lpuMepoyHas 30Ha 11.7
NMOACOBHASA NANOLWAAb: 168.8
3 MNoMeweHue adMuHUCMpauuu 5.8
4 :I:::;u;ewe noaroToBKu 736
5 MNoMeweHue adMuHUCMpauuu 9,2
6 MNoMeweHue adMuHUCmMpauuu 7.1
7 KomHaTta nepcoHana 16,3
8 Kopuagop 45,8
9 CaHyanbl 1 gyLieBble 11,0
OBLWASA NAOWALD: 876.5
Mnowads no 3amepam: 881.7
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KaccoBoe pabouee mecto x1

OnucaHue

Po3eTku

CucremHbiv 610K KaccoBbIn

MoHuTOop

®ucKanbHbIN perncrpaTop

CoBmeweHHOe KaccoBoe pabouyee mecto x 1

OnucaHue

Po3seTku

CuctemHbin 610K

CuctemHbIM B1OK KaccoBbIn

MoHuTop

KBM

®duckanbHbIA peructpaTop

BaHKOBCKMI TepMUHAN

CkaHep LUK

[eTekTop GaHKHOT

PasmarHuumeartenb

Ycunutenb

MwukpodoH

Mepguanneep

TenedoH

lMpoyee

BbITOBbLIN pO3eTKK - 8 WIT CymapHoe
3almuieHHble po3eTku - 6| notpebneHune oo 2,5
wTt BoiBog UTP 5E - 5 wiT; KBT

Csop Kabens LLBBI co
BCEX KOJIOHOK

B3am. unb. N

BaHKOBCKUM TepMUHAN
CkaHep LUK CymapHoe
[eTekTop BaHKHOT "
BbiTOBbIN PO3€TKKU - 5 WIT notpebsieHve Ao
CyeTymK Kynop
3allyLLeHHble PO3eTKM - 4 WT 1,5KBT
PasamarHuumBaTenb
Boisog UTP 5E- 3wt
[Mpoyee
OducHoe pabouee mecto x1
OnucaHue Po3eTKku
CucrtemHbIv 610K
MoHutop CymapHoe
Moy notpebnenune o 2
- bbiTOBbIE PO3€TKM - 7 WIT KBT
epMOrpuUHTe
2 S & P & Boisog UTP 5E-4 wt
g 21TenedoH
3l | |<|Tca
[Mpoyee

MPUHTEP - HE aKTyaNbHO

Modn. u dama

CepBepHasna CcTOMKaA

bbiTOBbIE PO3ETKU - 6 WIT

MHB. N nodn.

Bbisog UTP 5E - cBop co
BCEro marasmHa

CymapHoe notpebnenue go 2
KBT
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YcnoBHble 0603HaYeHUs] OCBETUTENBHOrO 060pyA0BaHNS:

11
—

1.2

ns

CeeTunbHuk: OKM LEDJaiT 045-314-1412-4000-XXX
WcTtounnk ceeta: LED, 4000K, 45W
Onwncaxue: NogBeCcHOWN, MarncTparnbHblIi, YepHbIN

CeeTunbHuk: ACMN54-01 045-314-1412-4000-XXX
McTouHuk ceeta: LED, 4000K, 45W
Onucanme: NoABECHON, YepHbIN

CeeTurnbHuK: OKM LED/Taitt 090-314-2824-4000-XXX
McTouHuk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanme: NogBECHON, MarncTparbHbIi, YepHbIN

CBeTunbHuK:4CM54-01 090-314-2824-4000-XXX
Mcrounmk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onucanme: NoABECHON, YepHbIN

CeeTurnbHuk: CBeTUNbHUK "namens”
Wctounnk ceeTta: LED, 4000K, 90W
Onuncanue: noasecHon, RAL 250 60 40

CeeTunbHuk: CBeTUNbHKK "namerns"”
Wctounnk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onuncanue: noasecHon, RAL 5010

CeeTunbHuk: CBeTUNbHKK "namerns”
WcTounnk ceeTta: LED, 4000K, 90W
Onuncanue: noasecHoi, RAL ALUMINIUM

CeetunbHuk: Kometa CO80-01 030-101 4000-4000-80-25-9

VcTouHuk ceeta: LED, 4000K, 30W
OnuncaHune: WMHONPOBOAHbIN, YEPHbIN

CeetunbHuk: Kometa [CO80-01 030-101 4000-4000-80-45-9

VctouHuk ceeta: LED, 4000K, 30W
OnncaHue: LWMHONPOBOAHbIN, YEePHbIN

CeetunbHuk: Kometa CO80-01 030-101 4000-4000-80-25-9

Vctounuk ceeta: LED, 4000K, 30W
OnvcaHue: W1HONPoBOAHbIN, Benblii Myap

CeetunbHuk: IBO57-04 39 100 4000-4000-80-45-01-O18 001

Mctounnk ceeta: LED, 4000K, 42W
Tun KpenneHus: BCTpamBaembli, 6enbii

CetunbHuk: Navigator 94 242 NLP-0S2-36-4K (R)

WcTtounnk ceeta: LED, 4000K, 36W
OnuncaHune: HaknaaHol/noasecHon, 6enbin

CeeTtunbHuk: TLWP 06 PC
Wctounnk ceeTta: LED, 4000K, 39W
OnuncaHune: nogBecHol/HaknagHon, 6enbin, IP65

CyuwecTtytowmn wnHonposog (TOYHOE
MECTOPACMONOXXEHWE YTOYHNTbL MO
MECTY)
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CrneymnonkKALMA ABAPUNHOIO OCBETUTEJIBHOIO
OBOPYOOBAHWNA
O6o3Haue- K M O6was
Ne mmeva | HAMMEHOBAHWE OM, TUM UC | O8O, °“*B“°°T‘°' MOLLHOCTb,
yepTexe wr. T. BT
CBeToBOM yKa3aTtenb BbiIxo4a
__YANTA |YANTA 13 34 44.2
BS-YANTA-73-S1-INEXI2
— Bbokc noTono4yHeii BS-BP-4 8
Haknenka E10 (yka3zaTenb
OBEpU 3BaKyaLMOHHOrO
Hix BbIXOZ4a NTEBOCTOPOHHUI) "
BL-2010B.E10
- Hakneiika E24 (BbIXO[M)
BL-2010B.E24 2
YcTaHOBMeHHasi MOLHOCTb OCBETUTENBHON YCTaHOBKW, KBT| 0.04

NPUMEYAHUE:

1. BeicoTa Bcero cBeToBoro o6opyaoBaHms Ha oTM. +3.000MM OT y.4.n.
(NnpoBepuUTL NO MECTY).

2. Tex. 3agaHne Ha MOHTaX CBETOANOAHBIX CBETUMBHUKOB YTOYHUTL NPU
KOMMNIIeKTaLmu CyLLEeCTBYIOLLErO OCBETUTENBHOrO 060pyaoBaHMS.

3. MpuBA3KkK rpynn yTO4HWUTL NO MecTy 1 B npoekte SOM.

4. [laHHbIA NUCT CMOTPETL COBMECTHO € npoekTtom SOM.

lugp: 04.06.2025 - DOM

Maeazun "MODIS" no adpecy: Poccuiickas @edepayus,

Jlucm | Ne ook. | Ilogpuce

2. Camapa, yn. Aspoopomuas, 0. 474, TL] "Aepopa Monn",
lama 3-uii amaoxc.

bviiunkun

6.25 Cmaousy Jlucm_| Jlucmos

Maceazun

p
M
Kysueyos __l ZAaerf1.06.25
o o

"MODIS" il I

z
Kysneyos //;éyﬁ. 06.25]

000"2[1 Cmpoi"
2.Mockea 20252.

Ilnan oceeeHuUsl-no epynnam.

o T
3KCMANKALMA NMOMELWEHKA
HaumeHoBaHue nno:flab’
TOPrOBAA NMNOWALb: 1077
TopaoBas 30Ha 690.0
MpuMepoyHas 30HA 1.7
NOACOBHAA NAOWAAb: 168.8
MomMeweHue adMuHUCMpauuu 5.8
[MomeLlLeHe noaroToBku 73.6
ToBapa
5 MomMeweHue adMuHUCMpayuu 9,2
6 MomMeweHue adMuHUCMpayuu 71
7 KomHata nepcorana 16,3
8 Kopuoop 45,8
9 CaHyanbl n gylieBble 11,0
OBLWAS NAOWALb: 876.5
Nnowads no 3amepam: 881.7
YCNOBHbIE OBO3HAYEHWA
CBETUINbHUK aBapUIAHOTO OCBELLEHMS.
npomMapKupoBaTb CBETUMNbHUKN
aBapuiiHoro oceelleHns bykeon "A", c
BAM Ha 3-u yvaca
Usm.|Kon. yu.
Paspaboman
Iposepun
T.xkonmpone
H.xoumponb
Ymeepoun.
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YcnoBHble 0603Ha4YeHUsi OCBETUTENbHOrO 060PYA0BaHUS:

CeeTunbHuK: OKM LEDNaiT 045-314-1412-4000-XXX
WcTtounnk ceeta: LED, 4000K, 45W
Onwncaxune: NoABECHOW, MarncTpanbHbIA, YepHbIN

CeeTtunbHuk: ACMN54-01 045-314-1412-4000-XXX
McToyHuk caeta: LED, 4000K, 45W
Onucanue: NoABECHOM, YepHbIit

CeeTunbHMK: OKM LED/TaiT 090-314-2824-4000-XXX
McToynuk caeta: LED, 4000K, 90W
Onucanue: NoABECHOI, MarucTpanbHbIii, YepHbIii

CeeTunbHuK:ACM54-01 090-314-2824-4000-XXX
McToynuk caeta: LED, 4000K, 90W
Onucanue: NoaBECHOI, YepHbIit

CeeTunbHuk: CBeTUNbHKK "namens"”
Wctounnk ceeta: LED, 4000K, 90W
OnuncaHue: noasecHon, RAL 250 60 40

CeeTunbHuk: CBeTUNbHKK "namens”
WcTtounnk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onuncanue: nogeecHon, RAL 5010

CeeTunbHuk: CBeTUNbHUK "namens”
WcTtounnk ceeta: LED, 4000K, 90W
Onuncanue: nogeecHon, RAL ALUMINIUM

CeetunsHuk: Kometa JCO80-01 030-101 4000-4000-80-25-9

Vctounuk ceeta: LED, 4000K, 30W
OnwucaHue: LWMHONPOBOAHbIN, YEePHbIN

CeetunbHuk: Kometa JC0O80-01 030-101 4000-4000-80-45-9

VcTouHuk ceeta: LED, 4000K, 30W
OnucaHne: LWMHONPOBOAHbIN, YEePHbIN

CeetunbHuk: Kometa CO80-01 030-101 4000-4000-80-25-9

Wctounnk ceeTta: LED, 4000K, 30W
OnucaHue: WMHONPOBOAHbLIN, 6enbii Myap

CeetunbHuk: ABO57-04 39 100 4000-4000-80-45-01-018 001

Mctoynuk ceeta: LED, 4000K, 42W
Tun KpenneHus: BCTpanBaembli, 6enbii

CeetunbHuk: Navigator 94 242 NLP-0S2-36-4K (R)
McTtouHuk ceeta: LED, 4000K, 36W
OnuncaHune: HaknaaHol/noasecHon, 6enbin

CeetunbHuk: TLWP 06 PC

Wctounnk ceeta: LED, 4000K, 39W
OnucaHue: nogsecHol/HaknagHon, 6enbin, IP65

Cyuwectsytowmin wnHonposog (TOYHOE
MECTOPACMONOXEHUE YTOYHUTbL MO
MECTY)
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3KCNANKALMA NOMELEHNA

:oo;eeulj. HaumeHoBaHue I'Ino:J,zudb,

TOPTOBAA NAOWAAb: 10717

1 TopzoBas 3oHa 690.0
2 [lpuMepoYHas 30HA 17.7
NMOACOBHASA MNOLWAAb: 168.8

3 MomeweHue adMuHUCmMpauuu 5.8
4 T;);iua.l,eme NOAroTOBKM 73.6
5 MoMeweHue adMuHUCMpauuu 9,2
6 MomeweHue adMuHuUCmMpauuu 7,1
7 KomHata nepcoHana 16,3
8 Kopuaop 45,8
9 CaHyanbl 1 gylieBble 11,0
OBLAA NAOWALb: 876.5
Mnowads no 3amepam: 881.7

YCNOBHbIE OBO3HAYEHWA

O NPOMapKMPOBaTh CBETUMBHUK

BAM Ha 3-u Yaca

CBETUIbHVK aBapUNHOIO OCBELLEHNS.

aBapuiHoro oceelleHus 6ykeon "A", c

CNEUN®NKALUMA ABAPUNHOIO OCBETUTEJIBHOIO

OBOPYOOBAHUA
O6o3Haue- K M O6was
Ne Hue Ha HAVMMEHOBAHWE Of, TUN uc | "°Bo. °“f3”°°“” MOLLHOCTb,
YepTexe wr. T. BT,

CBeToBOM yKa3aTtenb BbIxo4a
__YANTA | YANTA 13 3,4 442
BS-YANTA-73-S1-INEXI2

- Bokc noTonoyHbii BS-BP-4 8

Haknewika E10 (ykasatenb

%] OBepw 3BaKyaLnOHHOro
BbIX0a TeBOCTOPOHHMN)

BL-2010B.E10

—— |Hakneiika E24 (BbIXOR)
BL-2010B.E24 2

YcTaHOBMNEHHast MOLLHOCTb OCBETUTENbHON YCTaHOBKM, KBT, 0.04

11

MPUMEYAHNE:

1. BbicoTa Bcero ceeToBoro obopygoBaHusa Ha otM. +3.000mMm OT y.u.n.
(npoBepuUTL NO MECTY).

2. Tex. 3agaHne Ha MOHTaX CBETOANOAHBIX CBETUMBHUKOB YTOYHUTL NpU
KOMMMeKTauum CyLLecTBYIOLLEero OCBETUTENLHOrO 06opyA0BaHuUS.

3. MNpwuBA3KK rpynn yTo4HMTL NO MeCTy 1 B npoekte SOM.

4. [laHHbIV NIUCT CMOTPETb COBMECTHO € npoektoM QOM.

lugp: 04.06.2025 - DOM

Maeazun "MODIS" no adpecy: Poccuiickas @edepayus,
2. Camapa, yn. Aspoopomuas, 0. 474, TL] "Aepopa Monn",

Hsn.|Kon. yu.| Jluem | Ne dox. | Hogpuce ama 3-uil smaoic.
Paspagoman | Boumcun V. fogge” WT6.25 Cmaous Jlucm | Jlucmos
- - e = Mazcaszun
[poeepun \)3HEeYos /%@ -U0. P 11 1 ]9
T.xkonmpone [ ,MODIS " ﬂ ’
z |z . 000"211 Cmpoi"
H.xonmpons | Kysneyos /’ﬁyﬁ.oa 23 Inan asapuiinozo u 26aKyayuOHHO20 P

Ymeepoun.

97 0CBeUeHUs-N0 2PDYRNAM. 2.Mockea 2025e.
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3KCNANKALIMA NOMELLEHKA YCNOBHbIE OBO3HAYEHNA Y3en 3aknagHou Tpyobl Ans I'IpOKJ'I?ﬂKI/I Cxema I'IpOKJ'Ia/J,KvI/I CUNOBbIX |5a6enem
CUINOBbIX M CraboTOYHbIX ceTew BBbIpaBHNBAIOLLEN HANOSbHOW CTAXKE
Homep HaumeHoBanue ﬂnoulztlab. ABTOMaTu3npoBaHHoe paboyee MecTo: 5 CMNoBbIX
nomeu. M ARM=M | |poseto (3x220V + 2x220V UPS + 2xRJ 45), moHTax B Toubu [BX d=32nm R TouBe THA d-25m
TOPrOBAA MAOWALb: 707.7 Kabenb-kaHan ynoxums psdom nokpsimue ynoxums psidom
Top208 ABTOMaTM3MpoBaHHoe paGoyee MecTo: 5 CMNOBbIX wmpods! (6 20pu3onme), Cmabhas (8 20pusoume), &
opzoBas 30Ha 690.0 ARM_K po3eToK (3x220V + 2x220V UPS + 3xRJ 45), MOHTax B Hanoneroe Bnnomuyio dpyz k dpyay, npobonka wmpode 2nyduHol He
MpUMEDOYHAsS 30Hd 17.7 ~ 6 wmpode 2nyduHol He ans
2 P P ’ kabenb-kaHan NoKpeimue MeHee 40 MM. NPOMSAXKU
MOLCOBHAS M/OWA b: 168.8 CunoBas poseTka (h=300MM, KpOMe yKa3aHHbIX kadens
; oTAenbHo). B Toprosom 3arne cunosble po3eTku caenatb -
3 MoMeweHue adMuHUCMpauuu 5.8 B LIBET CTeH. Cmaxka NN © 0 i Cmaxka Sy s
4 MomellieHne NoaroTosku 736 Cwunosas poseTka (h=900MM, KpOME yKa3aHHbIX I nuduHa
ToBapa ’ i OTAenbHo). B ToproBom 3ane cunoBble po3eTkv caenatb wmpodkl
5 MoMeweHue adMuHUCMpaAuuu 9,2 B LBET CTeH. | Mauma___ | MNauma
nepekpbimua nepekpsImus
|J;|-| PoseTka RJ45 ¢ ykasaHnem konuuectea Pexp
6 MoMeweHue adMuHUCMpauuu 7.1 (wmpoBums
v OnekTpoBbiBoA 220V ANs NOAKMOYEHMS PEKNaMHbIX 3anpeuweHo!)
7 KomHaTta nepcoHana 16,3 3nemMeHToB
8  Kopuaop 458 (3 BbIBOZ, 3neKTpudeckuil (obLee 0603HaueHme)
9 CaHyanbl 1 gyLueBble 11,0 B =
o”d bIBOZ, ANEKTpUYECKUii n3 nona (obliee 0603HaveHme).
OBUIAA N/OWALb: 876.5 3acac kabeneit 5000mm 1-1
Mnowade no 3amepam: 881.7 CepBepHbIin WwWkad (cM. T3) -
0 MpoTMBOKpaXkHasa aHTeHHa 460, 3285 455
_______ Yectkasa MHO-Tpy6a d=25mm ansa MKC ¢ npoknaakoi Pasmepb BoiBecku ]
MpumMedaHus: CMMOBbIX 1 cnaBoTouHbIX ceTelt (cM. T3 1 yaen) 3283x600(h)mm. >
Nlozomun MODIS BeinonHsiemcs
1. Mpubssku 2pynn ymoyHumb no Mecmy u B npoekme 30M. MBX TpyGbl d=32MM Anst NPOKNAAKA CUMOBLIX U B Bude oBbeMHbX DUKB S i
2. Bce pozemku donxHb UMemb 3a3eMAswwud KoHmakm. | cnaboTouHbIX ceTeit (M. T3 1 yaen). 3anac kaberneil - LBem 5ukb & Hadnucy MODIS o
3. MpuBsizku daHbl No LeHMpY Po3emoYHbIX 310K 0B. 5000MM " '=' 1
4. KoHusl Bcex 3nekmpoBeiBodod ocmabBasme ¢ 3anacoM He denwil”, mopubl SykB- cepele.
MeHee 3000MMm. 5
5. Pa3mepsl u npubsizku daHbl de3 y4ema omdenku cmeH. S S
6. MonoxeHue BbiBodod nod peknamHoe odopydoBaHue A 0 "
cozanacoBams c nocmabuwukamu. o r N
7. Bce dnoku numaHus 818 peKNaMHbIX KOHCMPYKL UG a ~
pacnonoxumb B docmyne dns danbHelwezo odcayxubaHus. Mod npumep N
8. [lanHbIl Aucm cMompemb coBMecmHo ¢ npoekmoM 30M. npeagcmomp1emb 16 cunoByto =
po3emky u 1 cnadomoyHyio L
(220v+rj45)
Beicoma ycmaHoBku posemok
h=440MM
1400
4200 |
Hlughp: 04.06.2025 - DOM
Maeazun "MODIS" no adpecy: Poccuiickas @edepayus,
2. Camapa, yn. Aspoopomuas, 0. 474, TL] "Aepopa Monn",
Hsn.|Kon. yu.| Jluem | Ne dox. | Hogpuce ama 3-uil smaoic.

Paspadoman | Boruunkun H76.25 Cmaous Jlucm | Jlucmos

p
Tposepun | Kysueyos %ﬁ% 25 Mazasun
A MODIS" pr | |

z |z 000"2I1 Cmpou"
H. ) Z 74.06.25 Inan pozemox u 31.66160006-N0 2PYNNAM.
xonmpons | Kysneyoe ] V//‘/jy p Py > Mockea 20252,

Ymeepoun.
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IKCMAMKALKA NOMELLEHKA
:OOMM;UT. HaumeHoBaHue I'Ino::,gdb,

TOPTOBASA NAOWALb: 1077
1 TopzoBas 30Ha 690.0
2 [lpuMepoYHas 30HA 1.7
NOACOBHAA MNOWAb: 168.8
3 MoMeweHue adMuHUCMpauuu 5.8
4 :Ioo;\nae;u;eHme NOAroTOBKN 736
5 MomeweHue adMuHUCmMpauuu 9,2
6 MomeweHue adMuHuCmMpauuu 7.1
7 KomHaTa nepcoHana 16,3
8  |Kopuaop 45,8
9 CaHyanbl 1 gyLieBble 11,0
OBLWASA NAOWALb: 876.5
Mnowadb no 3amepam: 881.7

lugp: 04.06.2025 - DOM

Maeazun "MODIS" no adpecy: Poccuiickas @edepayus,
2. Camapa, yn. Aspodpomnas, 0. 474, TL] "Aepopa Moan",

Ymeepoun.

Hsn.|Kon. yu.| Jluem | Ne dox. | Hogpuce ama 3-uil smaoic.
Paspagoman | Boumcun V. fogge” WT6.25 Cmaous) Jlucm | Jlucmos
) K | Zdiosent(1.06.25 Macasun
[posepun (y3neyos .06. P 121 19
T.xkonmpone ~ e ,MODIS " ﬂ ’
z |z 000"2I1 Cmpou"
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Mpouee

WIFI BbiBog UTP 5E - 5 WT uaK cOrnacHo npoexTa

Cucrema noacyerta Beieog UTP 5E - 2 Wt uaun cornacHo npoexkra

Kamepbl BupgeoHabnogeHus|Boisog UTP S5E -28 WT MM COrNacHo npoexTa

YCJIOBHbIE OBO3HAYEHUWA

®F—

Kamepa BngeoHabnogeHus

Beigog LUBBIM -7wWwT MAKM COrNAcHO NpPOEKTa ot
CoemeweHHoro KPM

AYANOKONOHKHK

-

PoseTka RJ45 c ykasaHuem konnyectsa

CNELNPUKALIMA OBOPYAOBAHKA

[1byxnonocHasa nodBecHas akycmuyeckas

(ycmanaBnuBaemscs B kacce)

1 @ CUtmema. T wm. AC mopzaoBozo 3ana
lpodeccuoHanbHbiu BeicokokavecmBeHHbIU
2 _=_ ycuaumens MowHocmu dns cucmem mpaHcasuuu |1 wm. Kacca

3 _— Akycmuyeckud kadens WBBM 2x0,75MM.

250M

CBecmu Bce kadenna B
kaccoBoliu ysen

CueTunk nocetuteneni , 1-H BoiBog UTP 5E. YcTtaHoBUTL B 1 MeTpe OT
aHTUKPaXXHbIX BOPOT

Touka goctyna Wi-Fi (AP-1/2/3/...), OKOHEYHOE YCTPONCTBO
yCcTaHaBnmMBaeT nogpsgyuvk . MNogpsagyumnky no CMP nponoxuts k AP UTP
kabenb kaTeropum He HMXe S5E ot Cepsepa.

- MapkupoBka kabens ¢ oByx ctopoH AP-1/2/3/...

- 3anac kabens co cTopoHbl AP - 1 METp, CO CTOPOHLI WnTa 3 MeTpa

- BblcOTa MOHTaxa AP:
B 30HE OTKPbLITOrO MOTOSIKA - BASIOTHYIO K CrTaboTOYHOMY NOTKY,

MpuMeyaHue N°2

Co cmopoHbl NYHKMA KOMMYMauuu nyyku ¢ kadensamu Beibecmu
kK Mecmy ycmaHoBku CepBepHol cmouku no BepmukanbHoMy
nnacmukoBomy unu Memannuyeckomy nepgpopupoBaHHomy
NOMKY.

B xode npousBodcmBa padoma no npoknadke
UHOOPMAUUOHHLIX kadened om NYHKmMa komMmymauuu do
po3emok/BudeokamMep HeodxoduMo npoMapkupoBamb kadenu c
0Byx  CMOPOH  caMOKAeAWUMUCS  OUPKAMU  UAU  YEPHbIM
mapkepoM. MapkupoBka  GoAXHAQ  HAHOCUMBLCS  KPYNHbIMU
neyamHbiMu dykBamu u pa3dopyubo.

MapkupoBka nopmoB cnedywuwezo muna:

Kadenu dna kamep - K1, K2, K3 u m.@.

Kadenu dns posemok B oducHbix noMeweHusx u kaccoBou
30He - ckBosHas Hymepauus 1, 2, 3, & u mad.

Kadenu dnsa cyemyuka nocemumened - CM1, CN2 u m.d.
Kadenu dns moyek docmyna WiFi - WF1, WF2, WF3 u m.d.
Kadens dns AHmukpaxHbix pamok - AK1, AK2, AK3.

3KCNANKALNA NOMELLEHWUA
:OOMM:UE HaumeHoBaHue I'Ino:l.lgﬁb,

TOPTOBAA NAOWAAb: 10717
TopeaoBas 30Ha 690.0
2 MpuMepoyHas 3o0HA 11.7
NOACOBHASA MNOWAb: 168.8
3 MomMeweHue adMuHUCMpauuu 5.8
4 T;):;ua.leHme NOAroTOBKM 73.6
5 MNoMeweHue adMuHUCMpauuu 9,2
6 MomMeweHue adMuHUCMpauuu 71
7 KomHaTa nepcoHana 16,3
8 Kopugop 45,8
9 CaHyanbl 1 gylieBble 11,0
OBLAA NAOWALb: 876.5
Mnowadb no 3amepam: 881.7

MpumeyaHue No1:

Co3daBaemas CKC donxHa cmpoumbcsi no mononoauu «3Be3dax.
CKC donxHa coomBemcmBoBamb mpedoBaHusM cmandapma
ISO/IEC 11.801 Ha kamezoput Se.

LleHmpanbHelIM  NYHKMoOM  KoMMymauuu «3Be3del»  sBasemcs
menekoMMyHukauuoHHelG  wkad  (TKLW), pacnonoxeHHsiG B
noMeweHuu cepbepHod, 3/wumoBol unu omdensHOM NoMeweHUU.

Lns NOCMPOEHUS CKC ucnonb3yemcs kadenb -
He3kpaHupoBaHHas MedHas Bumas napa (UTP), 4 napsl,
08HOXUAbHbIU, BHYmMpeHHul, npou3BodcmBa komnawul Hyperline,
Eurolan, Datarex, Cabeus BHewHss odonouka LSZH Hezophyas
mManodbiMHas de3 2anozeHod, 23-24 AWG, kamezopus Se.

[lnuHa kaxdol kadenbHoU AUHUU He donxHa npeBbiwamb 90
MempoB om posemku do namy-naHenu.

3anac kadens B mMecme ycmaHoBku TKILU donxeHn cocmabBasmb He
MeHee 3-x Mempob nocne onycka do nona

lugp: 04.06.2025 - D0M

Maeazun "MODIS" no adpecy: Poccuiickas @edepayus,
2. Camapa, yn. Aspodpomnas, 0. 474, TL] "Aepopa Moan",

Hsn.|Kon. yu.| Jluem | Ne dox. | Hogpuce ama 3-uil smaoic.
Paspagoman | Boumcun V. fogge” WT6.25 Macasun Cmaous Jlucm | Jlucmos
e
lposepun | Kysueyos %ﬁoaﬁ P
13 19
T.xkonmpone ik ,MODI S " ﬂ
. " ~

H.xoumpons | K /;*ﬁl/&i 25 Ceooneui naarn voo2i Cmpou

rommp Y3Heyos - CABOMOUHBIX CUCTIEM. 2.Mockea 2025¢2.

Ymeepoun.
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lMpouee

WIFI BbiBog UTP 5E - 5 WT uaK cOrnacHo npoexTa

YCJIOBHbIE OBO3HAYEHUWA

Cucrema noacyera Beieog UTP 5E - 2 Wt uaun cornacHo npoexkra

Kamepbl BuaeoHabnwogeHns|Boisog UTP 5E -29 w1 uau cornacHo npoexTa

®F—

Kamepa BngeoHabnogeHus

BoiBog LUBBM -7wT wnM cornacHo npoekTa ot

AYANOKONOHKHK
VA CoemeweHHoro KPM

-

PoseTka RJ45 c ykasaHuem konnyectsa

X

Cuetumk noceTtutenen , 1-H sBoieog UTP 5E. YcTaHoBUTL B 1 MeTpe OT
aHTUKPaXKHbIX BOPOT

AP -x

Touka goctyna Wi-Fi (AP-1/2/3/...), OkKOHEe4YHOEe YCTPONCTBO
ycTaHaBnmBaeT nogpagyuk . Nogpsaumky no CMP nponoxuts kK AP UTP
kabenb kaTeropuu He Hwxe SE ot Cepsepa.
- MapkupoBka kabens ¢ oByx ctopoH AP-1/2/3/...
- 3anac kabens co cTopoHbl AP - 1 METp, CO CTOPOHLI WnTa 3 MeTpa
- BblCOTa MOHTaxa AP:
B 30HE OTKPbITOro NOTOJSIKa - BAMOTHYIO K CNaboTo4yHOMY NOTKY,

CepBepHbit wkaod

KoMMymauuoHHbIU Y3en

Wkadp 19" 32U

BenmunsmopHas naHens
KoMmymamop
KadenbHbll op2aHusamop
KomMmymamop PoE
KadenbHbil op2aHuszamop

KomMmymamop PoE
KadenbHbil op2aHuszamop

KomMmymamop PoE

MpuMeyaHue N°2

Co CMOPOHbLI NYHKMA KOMMYMAuuu ny4ku ¢ kadensmu BuiBecmu
kK Mecmy ycmaHoBku CepBepHol  cmolku no BepmukanbHomy
nnacmukoBomy unu MemannuveckoMy nepgopupoBaHHoMy
NOMKUY.

B xode npousBodcmBa padoma no npoknadke
UHPOPMAUUOHHbLIX kadened om nYyHkma kommymauuu do
posemok/Budeokamep Heodxodumo npomapkupoBamb kadenu c
dByx  CmOpPOH  CAMOK/NEAWUMUCSH  OUPKAMU  UAU  YEPHbIM
MapkepoM. MapkupoBka  donXHA@ ~ HAHOCUMbLCS  KPYNHbIMU
nevamHbiMu dykbamu u pasdopyubo.

MapkupoBka nopmoB cnedywuwezo muna:

Kadenu dna kamep - K1, K2, K3 u m.@.

Kadenu dns posemok B oducHbix noMeweHusx u kaccoBou
30He - ckBo3Has Hymepauus 1, 2, 3, & u m.d.

Kadenu dns cyemyuka nocemumened - CM1, CN2 u m.d.
Kadenu dns moyek docmyna WiFi - WF1, WF2, WF3 u m.d.
Kadens dna AHmukpaxHeix pamok - AK1, AK2, AK3.

KadenbHbil op2aHuszamop
Mamy-naHens 24 nopma
KadenbHbll op2aHusamop
Mamy-naHens 16 nopma
KadenbHbll op2aHusamop
Mamy-naHens 16 nopma
KadenbHbil op2aHuszamop
MNamy-naHens 16 nopma
KadenbHbil op2aHuszamop

Po3emoynbil 010k

t

H

IKCNANKALNXA NOMELLEHMA
:OOMM:UT HaumeHoBaHue n/'lo:lzuab,

TOPTOBAA NAOWALb: 1077
1 TopeoBas 30Ha 690.0
2 MpuMepoyHas 30HA 17.7
NOLCOBHAS MAOWAAb: 168.8
3 MomMeweHue adMuHUCMpauuu 58
4 T:Bn;%u:eme NOAroTOBKM 73.6
5 MomMeweHue a@MuHUCMpauuu 9,2
6 MomMeweHue adMuHUCMpauuu 7.1
7 KomHaTa nepcoHana 16,3
8 Kopupaop 45,8
9 CaHyanbl 1 gylieBble 11,0
OBLWASA NAOWALD: 876.5
Mnhowadb no 3amepam: 881.7

2
3 MpuMeyaHue NoT:
Co3daBaemas CKC donxHa cmpoumbcsi no mononoauu «3Be3dax.
b CKC donxHa coomBemcmBoBamb mpedoBaHusM cmandapma
ISO/IEC 11.801 Ha kamezoput Se.
LleHmpanbHelIM  NYHKMoOM  KoMMymauuu «3Be3del»  sBasemcs
Budeopeaucmpamop g? MeNeKOMMUYHUKQUUOHHLID — wka¢  (TKW), pacnonoxeHHsid B
22 noMeweHuu cepbepHod, 3/wumoBol unu omdensHOM NoMeweHUU.
23 Lns NOCMPOEHUS CKC ucnonb3yemcs kadenb -
24 He3kpaHupoBaHHas MedHas Bumas napa (UTP), 4 napsl,
25 08HOXUAbHbIU, BHYmMpeHHul, npou3BodcmBa komnawul Hyperline,
%g Eurolan, Datarex, Cabeus BHewHss odonoyka LSZH Hezopryas
28 ManodbIMHAS 6e_3 aunoeeHoE?, 23-2L AWG, kamezopus Se.
29 [lnuHa kaxdol kadenbHoU AUHUU He donxHa npeBbiwamb 90
30 MempoB om posemku do namy-naHenu.
312 3anac kadens B mMecme ycmaHoBku TKILU donxeHn cocmabBasmb He
MeHee 3-x Mempob nocne onycka do nona
Hlughp: 04.06.2025 - DOM
Maeasun "MODIS" no adpecy: Poccuiickas @edepayus,
2. Camapa, yn. Aspoopomuas, 0. 474, TL] "Aspopa Monn",
Hsn.|Kon. yu.| Jluem | Ne dox. | Hogpuce ama 3-utl smaorc.
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Pacuem koHmypoB 3a3emaeHus aiekmpoobopygoBaHus

Pasgen “3asemagiowue ycmpoticmba”ve Moxem 6umb paspabomad, mak Kak 8 nomeweruu Hem cobemBenHozo ucmounuka numanug. [Tomewenue
nosysaem numanue om  Touka npucoequHeHus omBogHoli Biok BO 3Ll TP ABpopa” Tmax 3P 400A HoBas kabesbHas AuHUA

[T A—HF 5x25mM. BBogrou kabenb B nomewerue Apergamopa mapku [l Hz—HF 5x35,0mM’= smo osHayaem, ymo apewgamop
/7 p uHyunualbHas cxema noib3yemes yxe cyuecmBylowell cucmemol 3a3emaenus. losmoMy pacuem KkowmypoB 3asemieHus 21ekmpooBopygoBanus He HyxeH.
ypabrubarug nomenyuanob b anekmpoycmarobke 3gaHus. ObeaHUSAULR SKEMIYOMOUUL. SHEKTDOYCMOHOBOK

Lina skenayamauuu anekmpoycmaroBku maeasuxa, apeHgamop 3akmoyaem gozobop co cneyuaibHol opaawusayuel, Komopas bygem
ocywecmbagmb akcnayamayuio anekmpoycmaroBku u obecneyubamb HopMaabHylo pabomy u @yHkuuoHupoBarue Bcex anekmponpubopob.

JononHumenbHag cucmema ypaBHubaHug nomeHyuanob

~N
S A
% = i 1. Cucmema gonosHumenbHoeo ypabHubarxug nomeruuanoB coequHsem Mexgy coboll Bece ogHoBpemenHo gocmynHbie
LD npukocroberulo omkpimeie npoBogauwue yacmu CMayuoHapHo2o daekmpoobopygobaHus u cmoporHue npoBogauwjue uyacmu,
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 Расчет контуров заземления электрооборудования Расчет контуров заземления электрооборудования Раздел “Заземляющие устройства” не может быть разработан, так как в помещении нет собственного источника питания. Помещение Заземляющие устройства” не может быть разработан, так как в помещении нет собственного источника питания. Помещение не может быть разработан, так как в помещении нет собственного источника питания. Помещение к как в помещении нет собственного источника питания. Помещение получает питание от  Точка присоединения отводной блок БО ЭЩ. ТРЦ''Аврора''Тmax 3P 400A новая кабельная линия от  Точка присоединения отводной блок БО ЭЩ. ТРЦ''Аврора''Тmax 3P 400A новая кабельная линия  Точка присоединения отводной блок БО ЭЩ. ТРЦ''Аврора''Тmax 3P 400A новая кабельная линия Точка присоединения отводной блок БО ЭЩ. ТРЦ''Аврора''Тmax 3P 400A новая кабельная линия ''Аврора''Тmax 3P 400A новая кабельная линия Аврора''Тmax 3P 400A новая кабельная линия ''Тmax 3P 400A новая кабельная линия Тmax 3P 400A новая кабельная линия max 3P 400A новая кабельная линия  новая кабельная линия новая кабельная линия ППГнг(А)-HF 5х25мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор HF 5х25мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор  5х25мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор 5х25мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор х25мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор 5мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор мм². Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор  Вводной кабель в помещение Арендатора марки ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор ППГнг-HF 5x35,0мм²- это означает, что арендатор - это означает, что арендатор  это означает, что арендатор пользуется уже существующей системой заземления. Поэтому расчет контуров заземления электрооборудования не нужен. онтуров заземления электрооборудования не нужен. Организация эксплуатации электроустановок Для эксплуатации электроустановки магазина, арендатор заключает договор со специальной организацией, которая будет осуществлять эксплуатацию электроустановки и обеспечивать нормальную работу и функционирование всех электроприборов.
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Cneyugukayus mamepuanob u obopygobarus
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LQUHUYa
Haumerobanue u mexHuueckas XApakmepucmuka 050,0)/9050HU!7 u MOﬂ’)é‘,DUOJ]Oﬁ 7—U/7, Mapka Lsmepenus UG’HG Koau— Macca
3abog uszomobumenn, cmpaHa, pupMa. obopygobanusg | Haume— | oq Kog saboga | Kog obopygobatius equruybl | yecmbBo | €qUHUUBL, Ke.
/ 2 S 4 5 6 / 8 9 10
21ekmpoobopygoBarue
ey | Kopnye memannuqecku Habecod TITAN 5 UPH—180 180(3x6x12) mogynel ogHa gBepb IP54 IEK wm. /
ABm. Bokn BA47-150 3P 63A 15kA x-ka D IEK wm. /
ABB F204 “AC" 80A/300mA 4008 4P ABB wm. !
Cuemyux Mepryputi 236 ART-02PQRS 5—100A 230/4008 ogHomapuprsiti RS—485 XKW Mepkyputi wm. /
Kormakmop moqynbreii KM—-40/40M 40A 4HO AC220/2308 507y () IEK wm. 7
Koxmakmop moqynbHad KM—-63/40M 634 4HO AC220/2308 501y (R) IEK wm. !
Kornmaxkmop mogynbHuil ESB—40/40 40A 4HO AC 248 501y (R) (ABB) ABB wm. !
Jug. aBmomam BO6S 1P+N C16 30mA mun AC 10kA (36mm) (R) IEK wm 17
Jug. aBmomam BO6S 1P+N C10 30mA mun AC 10kA (36mm) (R) IEK wm /
Jug. abmomam BO6S 1P+N C6 30mA mun AC 10kA (36mm) (R) IEK wm /
Abm. Bokn. ARMAT MO6N 1P 10A 6kA x-ka D IEK wm. 4
Abm. Bukn ARMAT MO6N 1P 10A 6KkA x—ka C IEK wm. 13
ABm. Bokn ARMAT MO6N 1P 6A 6KA x-ka C IEK wm 12
ABm. Bokn ARMAT MO6N 1P 16A 6KkA x-ka C IEK wm /
Abm. Bokn ARMAT MO6N 3P 10A 6kA x—ka D IEK wm 6
TparHcpopMamop pasgeaumenbHuil besonackul 1525/12-24C: 2CSM251043R0811 ABB ABE wm. /
Kpenex u pacxogHbie Mamepuans. wm. /
ABmomamuyeckut Bukmoyamenn B aumom kopnyce ARMAT 3P munopasmep A 35kA 100A IEK wm. / Ymourums no mecmy
CBemunbHuku u_cbemomexHu4eckue u3genusd
CoenacHo cneyuukayuu npoekma AP
JnexkmpoycmaroBo4rbie uzgesus
Cynnopm — pamka Ha 8 mogysed Legrand wm. 10
Cynnopm — pamka Ha 6 Mogysed Legrand wm. J
Cynnopm — pamka Ha 4 mogyas Legrand wm. 5
) Idnexmpuveckas posemka 1P+IN+1PE, 16A/2508 Legrand Mosaic (6benas) Legrand wm. J6
z Inexmpuveckas posemka 1P+IN+1PE, 16A/2508 Legrand Mosaic (kpactas) Legrand wm. 14
- Crabomouras posemka (benas) Legrand Mosaic Legrand wm. 22
- dnexmpuyeckas posemka 1P+IN+1PE, 16A/2508 Legrand Valena — bene Legrand wm. 22
Brkmodamens ogHokrabuwreid 1P+IN+1PE, 164/250B ckppmold yemarobku IEK wm. 11
= [TogposemHuk no [K/1 TYCO wm. 33
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Cneyugukayus mamepuanob u obopygobarus

Co2nacoBaHo

LQUHUYa
[losu— | HaumeroBarue u mexHuueckaa xapakmepucmuka obopygobanusg u mamepuanob | Tun, mapka USMEDEHUS LleHa Koau— Macca
uua 3abog uzzomobBumens, cmpara EuUpMa, obopygobanusg | Haume— | oq Kog saboga | Kog obopygobarus equHuubl | wecmbo | equruus; ke
/ 2 J 4 5 6 / o} 9 10
INEKMPOMOHMAXHHE U3geaus U KabeibHHE u3genus
Kabenv cunoboi [Nl He—HF, megund ¢ obosoukod u3 [1BX nracmukg ceveHuem xum 5x25 kB mm. JInpokabesb M1 15.00  |YmouHume no mecmy
Kabenb cunoboid [WB megubil, ¢ obosoukol uz [IBX naacmuka, ceueHuem xun 1x6,0 kB mm JInpokabeb M. 18.0 I wumal
Kabenv cunoboi [WB megut, ¢ obosoukol uz [1BX naacmuka, ceuyeHuem xun 1x10,0 kb mm JInpokabeb M. 18.0 I Wumsl
Kabenb cunobou [lMHe—HF, mequbd ¢ obosoukold uz [IBX naocmuka cevexuem xun 5x2,5 kb mm JInpokabeb M. 260.00
Kabenv cunoboi [MilHe—HF, mequb ¢ obosoukol u3 [IBX naacmukg ceveHuem xun Sx2,5 kb mm. JINPoKabep M., 955.00
Kabenv cunoboi [lMHe—HF, mequbid ¢ obosroukod uz [I1BX naacmuka cevexuem xun x4,0 kb mm JINPOKabeb M. 1685.00
Kabenv cunoboi [lMHe—HF, mequbd ¢ obosoukou uz [IBX naacmuka, cevyeHuem xun Sx1,5 kb mm JInpokabenb M. 750.00
Kabenv cunoboi [lIMHe—FR—HF, megunlj ¢ oboroykod u3 [1BX naacmukg ceueHuem xun Sx1,5 kb mm Kowkopg M. 400,00
Kabesv cemeboi UTP—HF kamezopuu Se Eltros/Testel M. 3050.00 10— byxm
Kabeab akycmuyeckudd UIBBIT 2x0, /5mm. M., 250.00
Ipyba [1BX
20mm IEK M1 850.0
Tpyba xecmkasa [IHI-HF 32mm IEK 16.00 Kacca, aHmukpax
Jlomok [=3000
50x50x0,55 neppopupobarHnt] be3 Kphiuku IEK M. 132.20
100x50x0,55 neppopupobanHnl, be3 kphwKu IEK M., 249.92
200x50x0,55 neppopupoBarHul, be3 Kpbiwku IEK M. 50.67
400x50x0,55 nep@opupobarHbil, be3 KphiKku IEK M. 14.18
600x50x0,55 neppopupobarHn, be3 KphwKu IEK M. 1.62
Kabenv [yl Tlwe(A)-HF cederuem xun 156 k6 mm. Jnekmpokabesp | mn 450.0 3azemnerue
Kabesb—karan 105x50 m. DLP M. 21.0
Kopobka pacnaeyras naacmukobag 100x100 IP54. wm. 135
Xomym 360x4.8mm (benny) (100wm) IEK wn 15
Joenywka Ha kabesb—karan 105x50 DLP wm. 10
OKIF-nurus E145
Jlomok He nepopupobantni L=3000 ¢ kpbiwkod (DKC)—El45 DKC
S0x50x0,55 DKC M. 167,12
Kopobka ombemBumenbHasg ¢ kabenvHoimu B6ogamu cepuu FS u3 mepmonsacma E145 DKC wm. o1
g Memannuyeckaa MOHMaxHas naacmuHa gra kopobku ombemBumenpHod E145 DKC wm. o1
E Ioybb eubkue 2oppupobarHbe cepuu u3 Komno3uyuu Ha ocHobe DKC
= He pacnpocmparsgowezo eopexue (Il DKC M., 175,00
E Cpegemba gisa_obecneyerus 31ekmpobe3onacHocmu
§ Kobpuk anekmpomoHmaxHull quanekmpuyeckui /00x/00 wm. /
«° [lepyamku quanekmpuyeckue ucn. Hanp. 9 kB napa /
Ykazamenn Hanpsxerus co 36ykoBou ungukayued Kowmakm—57 IM” wm. !
5 Anmeyka nepBod nomouyu wm. /
€ JawumHbie oyku wm. /
S Oeremywumenp 0Y-3 wm. /
S Habop uHCMpyMeHma 3/eKmpOMOHMAXHUKT wm. /
= CMpemMaHKa QUANEKMPUYECKas U3 CMEKAONAACMUKa wm. /
: 04-06-2005- IMCO |10
= Wam Koy Sluem W qok| [Tognuce | Jama 7 9
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